Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Daszynskiego 2
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SWINOUJSCIE

L.dz. DN/DF/FL/KW/0018/24 Swinoujscie, 223.01.2024r.
Znak sprawy: P/49/2023

wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowy sieci i przylaczy cieptowniczych w Swinoujsciu j/n:

1) budowa osiedlowej sieci cieptowniczej ul. Grunwaldzka - Nowokarsiborska w Swinoujéciu (etap I) wraz
z przytaczem cieplowniczym do budynku A przy ul. Nowokarsiborskiej 3,

2) modernizacja osiedlowej sieci cieptowniczej od komory B1 do komory B8 w Swinoujsciu — etap I,

3) budowa przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. Bogustawskiego 3,5 budynek ,,D” w Swinoujéciu
—czgsc I”

1. W odniesieniu do zadania nr 2. Czy w demontowanych sieciach kanatowych wystepuje azbest do
utylizacji? )

Odp.: Zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz wiedzq Pionu Technicznego PEC Sp. z 0.0. W Swinoujsciu W

demontowanych sieciach kanatowych nie wystepuje azbest do utylizacji.

2. W odniesieniu do zadania nr 2. Czy ziemi¢ z wykopoéw mozna skladowaé wzdhuz wykopow czy nalezy ja
wywozi¢?

Odp.: Zagospodarowanie urobku pozostaje po stronie Wykonawcy. Zaplecze budowy ( tzn. skladowanie

odpadéw, urobku oraz materialoéw niezbednych do wykonania inwestycji ) pozostaje w gestii Wykonawcy, po

uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody od wlasciciela terenu.

3. W odniesieniu do zadania nr 2. Czy posiadaja panstwo zgody na dysponowanie dziatkami 240 oraz 2037
Odp.: Zgodnie z dokumentacjq projektowg: Str. 12-15 projektu budowlanego pt.: ,, Budowa osiedlowej sieci
cieplowniczej wysokoparametrowej 2xDN35 0/500 od komory Bl przy ul. Grunwaldzkiej do komory B8 przy
ul. Kosciuszki wraz z podigczeniem istniejgcych sieci rozdzielczych i przylgcza w Swinoujsciu”.

4. W odniesieniu do zadania nr 2. W dokumentacji nie ma informacji o zastosowaniu rury ochronnej w
ul. Staszica. Czy uwzgledni¢ taka w wycenie czy nie jest wymagana?

Odp.: Zgodnie z dokumentacjq projektowq, nie przewiduje sig zastosowania rur ochronnych w ul. Staszica.

5. W odniesieniu do zadania nr 2. Czg$cig prac ma by¢ wykonanie rewizji stanu istniejacego przejscia
siecia pod jezdnig ul. Grunwaldzkiej. SWZ nie precyzuje czy dla tego punktu nalezy rowniez
przewidzie¢ projekt organizacji ruchu oraz oplaty zwiazane z zajgciem terenu. Prosze o doprecyzowanie.

Odp.: Wykonanie rewizji stanu ismiejgcego przejscia sieci cieplnej pod Jjezdnig ul. Grunwaldzkiej w

Swinoujsciu bedzie wymagalo czasowego zajecia pasa drogowego oraz opracowania projektu czasowej

organizacji ruchu drogowego w tym zakresie. Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oplata

za zajecie pasa drogowego - po stronie Wykonawcy.

6. Z uwagi na ztozonos¢ postepowania oraz fakt, Zze skladanie ofert w formie papierowej znaczaco skraca
czas na przygotowanie dokumentow prosimy o przediuzenie terminu skladania ofert.
Odp.: Zamawiajqcy nie wyraza zgody na przediuzenie terminu sktadania ofert.
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